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Wyjasnienie tresci specyfikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. ,Przebudowa i rozbudowa komunalnej
oczyszczalni $ciekéw w Przeworsku - Cze$¢ | — gospodarka Sciekowa” nr ref. 02/2020 ZP.

l. W zwigzku z otrzymanym w dniu 05.03.2020 r. zapytaniem, Zamawiajacy Przeworska Gospodarka Komunalna
Sp. z o0.0. dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) przekazuje wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SIWZ, w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie czy nalezy wymieni¢ odcinek kolektora od Komory z zasuwg giéwna DN80O do
Pompowni Gtéwnej?

Odpowiedz:

Odcinek kolektora od Komory z zasuwa gtowna DN800 do Pompowni Gtéwnej nie wchodzi w zakres zadania
Czes¢ | — gospodarka Sciekowa.

Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej Program Funkcjonalno-Uzytkowy w punkcie 5.2.4 Pompownia gftdwna- PG-
Ob.nr 02 znajduje sie zapis ,,Uzupetnienie instalacji wentylacji. Na tym etapie nie przewiduje sie¢ wymiany
instalacji wentylacji w pompowni gtéwnej...” natomiast w Tabeli cen uwzgledniona jest pozycja , Wymiana
instalacji wentylacji” w pompowni gtéwnej. Prosimy o potwierdzenie czy wentylacja w budynku Pompowni
Gtéwnej podlega catkowitej wymianie na nowg?

Odpowiedi:

Instalacja wentylacji w Pompowni Gtéwnej podlegata modernizacji, stan elementéw i urzadzen tej instalacji
jest dobry.

Wykonawca na etapie wykonywania projektu dokona stosownych obliczer i okredli, czy istniejgca instalacja
wentylacji spetnia wymagania okreslone dla tego typu obiektéw. Jezeli nie spetnia — nalezy wykona¢ nowg
instalacje wentylacji, przy czym mozliwe jest wykorzystanie w nowej instalacji elementéw instalacji
istniejacej. Nalezy przewidzie¢ wykonanie materiatowe instalacji wentylacji ze stali nierdzewnej gat. min.
AISI304.

Gwarancja Wykonawcy bedzie obejmowac catos¢ instalacji wentylacji.

Pytanie 3:

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie przez Zamawiajacego informacji na temat posadowienia zbiornikéw
Imhoffa pod katem mozliwosci wykonania nadbudowy?

Odpowiedi:

Materiaty archiwalne (rysunki projektowe i opis) dotyczace zbiornikéw Imhoffa stanowia zatacznik do SIWZ.
Zatacznikiem do SIWZ sg réwniez badania podfoza gruntowego pod katem mozliwosci posadowienia
obiektéw. Takie obiekty jak istniejacy reaktor biologiczny czy istniejgcy osadnik wtérny, ze wzgledu na
niekorzystne warunki gruntowe zostaty posadowione w sposéb posredni — na palach. Zbiornik Imhoffa oraz
komory beztlenowe zostaty posadowione w sposéb bezposredni. Z powyzszych wzgledéw nie zaleca sig
docigzania zbiornika Imhoffa dodatkowymi konstrukcjami, przy czym mozliwe jest wykonanie nad
zbiornikiem obiektéw nie oddziatywujgcych bezposrednio na jego konstrukcje (np. na  niezaleznej
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konstrukcji). Ponadto, ze wzgledu na trudne warunki gruntowo-wodne zaleca sig posredni sposéb
posadowienia nowoprojektowanych obiektéw.

Jako uzupetnienie dokumentacji archiwalnej zatacznikiem do niniejszych odpowiedzi jest archiwalna
dokumentacja geologiczna, wykonana w 1994 r., przed realizacjg reaktora biologicznego i osadnika
wtdrnego, obejmujaca teren na ktérym zostaty posadowione te obiekty.

Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie czy Pompownia Wody Technologicznej wchodzi w zakres | etapu inwestycji. Wedtug
informacji zawartych w PFU nalezy jg uwzgledni¢, a wedtug Planu Sytuacyjnego nalezy uwzgledni¢ jg w czesc¢
II- gospodarka osadowa?

Odpowiedz:
Pompownia wody technologicznej wchodzi w zakres | czesci inwestycji. Koszty zwigzane z realizacja
Pompowni wody technologicznej nalezy uja¢ w Tabeli cen w rozdz. 18 poz. 18.1.1 + 18.2.4.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje czy nalezy zaprojektowac filtr przed zestawem hydroforowym?

Odpowiedi:

Zestaw hydroforowy nalezy zabezpieczyé poprzez zabudowe na rurociggu zasilajgcym kotnierzowego
zgrubnego filtra sko$nego siatkowego o wielkosci oczek 500 pum.
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